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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa i adres inwestycji 

Przebudowa drogi wjazdowej i wyjazdowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. 

 

1.2 Inwestor 

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze, ul. 

Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

 

1.3 Podstawa wykonania projektu 

-   rzut budynku portierni w skali 1 : 50 

- inwentaryzacja własna 

- dane katalogowe producentów urządzeń i mat. instalacyjnych 

- uzgodnienia z użytkownikami obiektu 

 

1.4 Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji teletechnicznych: 

- instalacji szlabanów (zasilanie i sterowanie) 

- instalacji telewizji obserwacyjnej  

dla budynku portierni.  
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2. Część opisowa 
 

2.1 Instalacje szlabanów 
Przy budynku portierni projektuje się montaż dwóch szlabanów elektrycznych, na drodze 

wjazdowej i na drodze wyjazdowej ze szpitala. Szlabany zasilane będą napięciem 230VAC z pro-

jektowanej rozdzielnicy TE1 w portierni. Sterowanie ruchem szlabanów odbywać się będzie po-

przez przyciski w portierni, umieszczone na biurku przy urządzeniach telewizji obserwacyjnej oraz 

z równolegle przyłączonych przycisków w kasetach sterowniczych, montowanych na zewnątrz bu-

dynku, w pobliżu szlabanów. Możliwe będzie też sterowanie za pośrednictwem pilotów radiowych. 

Szlabany osadzone będą w podłożu z wykorzystaniem dołączanych do nich płyt podstawy i 

kotew zabetonowanych w przygotowanych wykopach.  

 

Montaż instalacji 

Okablowanie : 

- przewód YDY 3x1,5mm
2
 od rozdzielnicy TE1 do mechanizmów szlabanów 

- przewód OMY 4x0,5 mm
2
 od fotokomórek do elektroniki szlabanów 

- przewód OMY 2x0,75 mm
2
 od elektroniki szlabanów do przycisków sterujących 

- przewód OMY 2x0,75 mm
2
 od elektroniki szlabanów do lamp ostrzegawczych 

- kabel RG 58 od elektroniki szlabanów do anten w lampach ostrzegawczych 

 

Prowadzenie okablowania 

- pomiędzy podporami a mechanizmami szlabanów oraz między mechanizmami i budynkiem por-

tierni ułożone będą w ziemi rury osłonowe AROT DVK 50 dla okablowania. Rurę osłonową od 

strony szlabanu wjazdowego wyprowadzić pod strop daszka. Rurę osłonową od strony szlabanu 

wyjazdowego wprowadzić do budynku.  

 

- pod stropem daszka od strony szlabanu wjazdowego – w korytkach metalowych szerokości 100 

mm - do wejścia okablowania do budynku. 

 

- w pomieszczeniach portierni - w plastikowych listwach instalacyjnych LSB 50x18 

 

W puszkach n/ plastikowych będą odgałęzienia do przycisków sterowniczych.  

 

Zasilanie  

Zasilanie szlabanów zrealizowane będzie z projektowanej n/t rozdzielnicy TE-1. Dwa obwody 

przeznaczone są do zasilania szlabanów i dwa do zasilania instalacji telewizji obserwacyjnej. 

Zabezpieczenie – wył. inst. S301B10A. 

 

Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 

przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-

mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak możliwość zamiany tych urządzeń na 

inne (lub równoważne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 

* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 

 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość 

1 Szlaban elektryczny bez ramienia płaskiego WA 

21 i uchwytu do ramienia płaskiego oraz bez 

lampy LUCY 24 (kotwy i płyta podstawy, na-

SIGNO 6 kpl. 2 
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lepki ostrzegawcze  WA 10 na ramię szlabanu, 

podpora stała WA 11, fotokomórka BF 

(nad+odbiornik), radioodbiornik uniwersalny 

FLOX 1, pilot FLOR – w komplecie) 

2 Ramię tubowe WA7 szt. 2 

3 Uchwyt mocujący do ramienia WA 8 szt. 2 

4 Akumulator z wbudowaną kartą ładowania PS224 szt. 2 

5 Podstawa uniwersalna do fotokomórki PORTOS kpl. 2 

6 Lampa sygnalizacyjna z anteną ML 24 szt. 2 

7 Kaseta sterownicza   K1 serii SP 22 

(Spamel)  z przy-

ciskiem Start   

sz. 2 

8 Przycisk sterowniczy ACA 001 szt. 2 

9 Pilot sterujący FLOR szt. 6 

Uwaga: rozdzielnica, okablowanie, rurarz, korytka, itp. – podane są  łącznie w zestawieniu dla 

urządzeń dla telewizji obserwacyjnej 

 

Producent szlabanów – Nice Polska 

Producent kaset sterowniczych - - Spółdzielnia Inwalidów "Spamel", 56- 416 Twardogóra ul. Woj-

ska Polskiego 3 

Dystrybutor przycisków ACA 001 – GE Interlogx, Gdańsk, ul. Długie Ogrody 10 

 

Uwagi końcowe 

- Wszelkie prace przeprowadzać należy w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu. 

- Długości ramion obu szlabanów różnią się, szlaban wyjazdowy ma krótsze ramię od szlabanu 

wjazdowego. Długości ramion należy pomierzyć przy montażu. 

- wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczą-

cymi robót instalacyjnych oraz przepisami BHP 

 

2.2 Instalacja telewizji obserwacyjnej 
Ze względu na powstające dwa ciągi ruchu kołowego i pieszego projektuje się dwa zestawy 

kamer do ich obserwacji. Dla każdego ciągu pieszego zastosowane będą dwie kamery, skierowane 

na wchodzących i wychodzących oraz jedna kamera dla obserwacji samochodów dojeżdżających 

do szlabanów.  

W pomieszczeniu ochrony zainstalowany będzie rejestrator z dyskiem twardym, klawiatura 

do obsługi kamer oraz dwa monitory do obserwacji ruchu.  

Kamery wyposażone będą w oświetlacze podczerwieni oraz grzałki. Zasilanie kamer – po-

przez zasilacz 12VDC z akumulatorem. Zasilanie rejestratora, klawiatury, monitorów z UPS. 

Montaż instalacji 

Okablowanie : 

- przewód YDY 3x1,5mm
2
 od rozdzielnicy TE1 do zasilacza kamer oraz do UPS-a przy biurku z 

urządzeniami. 

- przewód OMY 2x1,0 mm
2
 od zasilacza kamer do kamer 

- kabel YwDXPEK 75-1.0/4.8 od rejestratora do kamer  
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Prowadzenie okablowania 

- pod stropem daszka od strony szlabanu wjazdowego – w korytkach metalowych szerokości 100 

mm - do wejścia okablowania do budynku. 

- w pomieszczeniach portierni - w plastikowych listwach instalacyjnych LSB 50x18 

 

Zasilanie  

Zasilanie urządzeń telewizji obserwacyjnej zrealizowane będzie z projektowanej n/t roz-

dzielnicy TE-1. Dwa obwody przeznaczone są do zasilania instalacji telewizji obserwacyjnej i dwa 

do zasilania szlabanów. 

Zabezpieczenie – wył. inst. S301B10A. 

 

Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 

przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-

mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak możliwość zamiany tych urządzeń na 

inne (lub równoważne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 

* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 

 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość 

1 Kamera kopułkowa NVC-

HDN400VPH/IR-2 

szt. 6 

2 Rejestrator  NV-DVR1108(S)/CD szt. 1 

3 Dysk twardy  500GB SATA szt. 1 

4 Klawiatura do rejestratora NV-KBD30 szt. 1 

5 Zasilacz do klawiatury SYS 1308-1809 szt. 1 

6 Zasilacz awaryjny UPS ARES 800LT3 szt. 1 

7 Monitor LCD NVM-319LCD szt. 2 

8 Zasilacz do kamer Merawex  

ZMS-1B-10A 

szt. 1 

9 Akumulator do zasilacza kamer 12Ah/12V szt. 1 

10 Rozdzielnica n/t  RNT 4 szt. 1 

11 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 4 

12 Kabel  YWDXPEK 75-

1.0/4.8 

mb. 112 

13 Kabel  RG 58 mb. 2 

14 Przewód  OMY 2x1 mm
2
 mb. 98 

15 Przewód  OMY 2x0,75 mm2 mb. 68 

16 Przewód  OMY 4x0,5 mm2 mb. 18 

17 Przewód YDY 3x1,5mm
2
 mb 83 

18 Listwa instalacyjna LSB 50x18 mb. 45 

19 Rura osłonowa AROT DVK 50 mb. 34 

20 Korytko metalowe BAKS  KBL100H60/3 mb 18 

21 Wspornik koryta WFC 100 szt. 36 
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22 Puszka n/t 100x100x50 427-431 szt. 2 

23 Biurko na urządzenia telewizji obserwacyjnej - szt. 1 

24 Mat. drobne - - 2,5%M 

Uwaga: okablowanie, rurarz, korytka, itp. w powyższej tabeli – podane są  łącznie dla urządzeń dla 

telewizji obserwacyjnej i szlabanów 

 

Producent rurek instalacyjnych, puszek  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW SZTUCZNYCH, 32-431 STRÓŻA 556 

Dystrybutor urządzeń telewizji obserwacyjnej – AAT o/Kielce, ul. Prosta 25 

Producentem kabli są Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 

Producent zasilacza do kamer – Merawex, ul. Toruńska 8, Gliwice 

Producent rur osłonowych jest AROT POLSKA Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno 

Producent koryt metalowych – BAKS, Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno - Elektrotechnicznego 

UL. JAGODNE 5, 05-480 KARCZEW 

 

Uwagi końcowe 

- Wszelkie prace przeprowadzać należy w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu. 

- zakup odpowiedniego biurka jest niezbędny ze względu na potrzebę wydzielenia osobnego 

miejsca na urządzenia telewizji obserwacyjnej 

- wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczą-

cymi robót instalacyjnych oraz przepisami BHP 

-  po powstaniu drogi wyjazdowej konieczne będzie przebudowanie pomieszczeń w budynku 

portierni pod nowe potrzeby i zadania personelu ochrony. Pomieszczenia w dyspozycji ochrony 

powinny zajmować min. 50% całkowitej powierzchni budynku i umożliwiać ergonomiczną ob-

sługę obydwóch kierunków ruchu. W dacie wykonywania niniejszej dokumentacji brak jest da-

nych  o ew. przebudowie. Docelowe rozmieszczenie urządzeń i okablowania może więc podle-

gać zmianom. 
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Kielce 31.08.2009 r. 

 

 

Imię i nazwisko: Krzysztof Kostka 

Upr. bud. nr KL/92/91 

Członek Izby: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Nr ewidencyjny: SWK/IE/2157/02 

 

 

Imię i nazwisko: Tadeusz Konieczny 

Upr. bud. nr 339/KL/74 

Członek Izby: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Nr ewidencyjny: SWK/IE/0270/01 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  
Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. 

z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt budowlany przebudowy drogi 

wjazdowej i wyjazdowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej 

Górze, ul. Czerwona Góra 10 – część teletechniczna został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

Projektant: 

inż. Krzysztof Kostka 

 

 

 

 

Sprawdzający 

inż. Tadeusz Konieczny 
 


