Wyjaśnienia treści SIWZ Art. 38 ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Pzp.

Chęciny, dnia 2010-10-25
Znak sprawy: 
DZ-455-2010-1
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 
Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 
2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:
Pytanie 1 
Zamawiający modyfikuje parametry graniczne zmywarek w pkt. 3,9,14,21,22,23 i zamieszcza poniżej 

tabele z aktualnymi parametrami granicznymi:
	lp
	Wymagane Parametry urządzenia
	WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR LUB TAK/NIE

	1
	Zmywarka ze stali nierdzewnej
	Tak

	2
	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) maks. 60 x 60 x 82 cm
	

	3
	Wymiar kosza 50 x 50 cm
	

	4
	Przystosowana do pracy w systemie HACCP i GHP
	Tak

	5
	Automatyczne dozowniki płynu nabłyszczającego i myjącego
	Tak

	6
	Kontrolowane termostatem temp: mycia -60 0 C i wyparzania  90 0 C
	Tak

	7
	Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi
	Tak

	8
	Wydajność minimum 700 szt./godź.
	

	9
	Z przeznaczeniem do mycia i wyparzania pojemników G/N ½, naczyń stołowych (talerze, kubki, sztućce)
	Tak

	10
	Temp. wyparzania około 90 0 C (z systemem gwarantującym automatyczne zabezpieczenie rozpoczęcia wyparzania w temp. poniżej 85 0 C - system Termo-Stop)
	

	11
	Pojemność zbiornika wanny minimum 25 litrów
	

	12
	Zawór zwrotny płukania uniemożliwiający powrót wody ze zmywarki do instalacji wody czystej
	Tak

	13
	Zasilanie zimną i ciepłą wodą
	Tak

	14
	Dostarczenie i montaż automatycznych uzdatniaczy wody - 7 szt.
	Tak

	15
	Zużycie wody maksymalnie 3 litry /cykl
	

	16
	Zasilanie 400V
	Tak

	17
	Moc maksymalnie 7 KW
	


	
	WYPOSAŻENIE dla jednej sztuki
	X

	18
	Kosz uniwersalny -1 szt.
	Tak

	19
	Kosz do talerzy płytkich - 1 szt.
	Tak

	20
	Pojemniki na sztućce minimum - 1 szt.
	

	21
	Płyn do mycia - 1 op. (25 l) - dozowanie 2 ÷ 4 ml / l  wody
	Tak

	22
	Nabłyszczasz - 1 op. (10 l) - dozowanie 0,2 ÷ 0,4 ml / l wody
	Tak

	23
	Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej a w niej miejsce dla 3 koszy o wym. 500 x 500 mm - wysokość podstawy 50 cm.
	Tak

	
	MONTAŻ URZĄDZEŃ
	X

	24
	Demontaż istniejących wyparzaczy i przekazanie ich zamawiającemu
	Tak

	25
	Poprowadzenie zasilania wymaganego do urządzeń z wykonaniem pomiarów (protokół) bądź wykorzystanie istniejącego gniazda tzw. siłowego
	Tak

	26
	Przystosowanie sieci wodociągowej i odpływu do studzienki 

wpustowej w kuchenkach
	Tak

	27
	Doprowadzenie miejsca montażu do estetycznego wyglądu
	Tak

	
	INNE
	X

	28
	Gwarancja na dostarczone urządzenia – 24 miesiące
	Tak

	29
	Certyfikat (deklaracja zgodności) lub świadectwo dopuszczenia
	Tak

	30
	Dokumentacja w języku polskim (techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności)
	Tak

	31
	Uruchomienie, przeszkolenie personelu
	Tak


Pytanie 2 formularz ofertowy pkt.14
Czy dostosowanie ma polegać na zamontowaniu zmiękczacza wody przy zmywarce( Jeśli tak ty czy ma to być zmiękczacz automatyczny.
Odp. Tak.
Pytanie 3
Prosimy o przesłanie lub zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji (schematów) instalacji elektrycznej oraz wod-kan w pomieszczeniach kuchni, w których mają być zamontowane zmywarki.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji (schematów) instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i dlatego zamawiający dopuszcza wizję lokalną.
Pytanie 4
Wskazanie osoby reprezentującej Zamawiającego do odbioru zdemontowanych wyparzaczy oraz określenie sposobu i  miejsca ich dostarczenia 

Odp. Wyparzacze należy przekazać Kierownikowi Sekcji Administracyjno- Gospodarczej szpitala. Zdemontowane urządzenia z kuchenek oddziałowych należy przetransportować do magazynu depozytu (budynek obok kuchni).
Pytanie 5
Uszczegółowienie (sprecyzowanie) wydajności zmywarki. W parametrach granicznych określono „wydajność minimum 700 szt/godzinę”. Nie określono natomiast czego: sztućców czy talerzy. W określonych przez Zamawiającego parametrach zmywarki wydajność talerzy/godzinę wynosi 190-500 sztuk w zależności od średnicy talerza.

Odp. Wydajność 700 szt. talerzy średnicy 32 mm.
Pytanie 6- formularz ofertowy pkt.2
Czy dopuszcza się zastosowanie zmywarki o wymiarach : szerokość 58 cm, głębokość 61 cm, wysokość 85 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza minimalna różnicę wymiarów (max 0,5 %). 
Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin  na dzień 29.10.2010 godź. 10:00, otwarcie 29.10.2010.godź. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                        

                  Stefan Syzdół
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