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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa i adres inwestycji 
Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Wojewódzkiej Przy-

chodni Specjalistycznej przy ul. Jagiellońskiej 72 Szpitala w Czerwonej Górze. Instalacje teletech-
niczne. 

 

1.2 Inwestor 
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. 
 

1.3 Podstawa wykonania projektu 
-   rzuty kondygnacji w skali 1 : 50 

- inwentaryzacja własna 

- dane katalogowe producentów urządzeń i mat. instalacyjnych 

- uzgodnienia z użytkownikami obiektu 

 

1.4 Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji teletechnicznych: 

- Inst. przyzywowa w łazience dla niepełnosprawnych w obszarze przebudowy pomiesz-
czeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej. 
Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.  

Instalacje teletechniczne. 

 

 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Służby Zdrowia,  Kielce 4 

2.  
3. Część opisowa 
3.1. Instalacje przyzywowe 
W projektowanej łazience zainstalowane będą 2 szt. wyłączników pociągowych (przy muszli kloze-
towej i umywalce) oraz kasownik. Nad drzwiami od strony korytarza zamontowana będzie lampka 
z buczkiem oraz transformator zasilający. System sygnalizacji pracować będzie jako autonomiczny. 
 
Plan instalacji pokazany jest na rys. nr T1. 
Schematy instalacji pokazane są na rys. nr T2. 
 
Montaż instalacji 
Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm prowadzonymi p/t. 
 
Zasilanie transformatora – przewodem YDY 3x1,5 mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy elektrycz-
nej TS-9 zlokalizowanej przy łazience. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
 
Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 

dystrybutor 
1 Lampka sygnalizacyjna FEH 2001 szt. 1 ABB 
2 Kasownik buczka FAP 2001 szt. 1 ABB 
3 Wył. pociągany FAP 3002 szt. 2 ABB 
4 Transformator zasilający FLM 1000 szt. 1 ABB 
5 Pierścień adaptacyjny 2915-B55 szt. 5 ABB 
6 Puszka pojedyncza p/t podw. głębok. - szt 5 ABB 
7 Ramka 1-krotna 2511-94-507 szt 5 ABB 
8 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 35 Bitner 

9 Przewód  YDY  
2x1,0 mm 

mb. 15 Bitner 

10 Wył. instalacyjny S301B10A szt. 1 Schrack Tech-
nik 

11 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 
mat 

 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
ABB – ul. Żagańska , Warszawa 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Schrack Technik - Schrack Technik Klonowa 55A lok. H, 25-553 Kielce  
 
Uwagi: 
Wyłączniki w łazience montować na wysokości 1,40 m od posadzki dla umywalki i miski klozeto-
wej oraz 2,20 m dla prysznica. Sznurki zakończyć 5 cm nad podłożem. 
Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 
robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
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Imię i nazwisko: Krzysztof Kostka 
Upr. bud. nr KL/92/91 
Członek Izby: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny: SWK/IE/2157/02 
 
Kielce XI-2013 

Oświadczenie projektanta 
Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami) 
 

oświadczam, 
że opracowany przeze mnie Projekt budowlano – wykonawczy - Przebudowa części pomieszczeń 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Jagiel-
lońskiej 72 Szpitala w Czerwonej Górze. Instalacje teletechniczne. 
 - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko: Tadeusz Konieczny 
Upr. bud. nr 339/KL/74 
Członek Izby: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0270/01 
 
Kielce XI-2013 
 

Oświadczenie sprawdzającego 
Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami) 
 

oświadczam, 
że sprawdzony przeze mnie Projekt budowlano – wykonawczy - Przebudowa części pomieszczeń 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Jagiel-
lońskiej 72 Szpitala w Czerwonej Górze. Instalacje teletechniczne. 
 - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Podpis: 
 


