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% 1. W REALIZACJI BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCUE
WYMIAROWA W PROJEKCIE
2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWANIEM ELEMENTOW
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE LUB WYKONAC POMIARY GEODEZYINE.
3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE
PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOW
4. WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME
POWINNY BYC UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA NA PODSTAWE
PRZEDLOZONYCH PROBEK LUB WZOROW.
BIURO UEOL@QOi BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUzBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rafata
w Czerwonej Gorze — Wojewddzka Przychodnia Specjalistyczna
Adres Kielce ul. Jagiellonska 72 (dz. nr ewid. 393/20)
ONZ>ONWZ7> <<@N/wmj\ﬁm EO@OH% @CUO<<W>ZO\§OZH>NO<<W Opracowanie: | Przebudowa czgsci pomieszczen dla potrzeb os. niepefnosprawnych
. WYKONAC ZGODNIE 2 WARUNKAMI TECHNICZNYMI w Wojewddzkiej Przychodni Specjalistyczne]
r--5ooc3 WYBURZENIA, ELEM. DO DEMONTAZU WYKONANIA 1 GDBIORU ROBOT \ S B
7 AMUROWANIA WSZYSTKIE POZIOME PODEJSCIA | ODPROWADZENIA WYKONAC O EWE0 KA FREV OO A SPECILS I \
I SROJEKTOWANE SCIANKI D7IAF OWE W waN©>@I KRYTYCH, PRZEWODY CIEPLE [ZOLOWAC Obiekt :| S7PITALA W CZERWONEJ GORZE, KIELCE UL. JAGIELLONSKA
CR.19CM STROPY | SCIANY NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI Tres¢ : | RZUT POMIESZCZEN — (AZIENKA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
. , SZPACHLOWAC | BIALKOWAC PRZED ULOZENIEM INSTALACYI (stadium) : | Projekt budowlano — wykonawczy
=== PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE GK | PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITOW PODWIESZONYCH oo T R B R
e GR. 10 CM W POMIESZCZENIACH 7 WPUSTAMI PODLOGOWYM! Projektowal : | mgr inz. arch. P Pisarczyk | SW—42/2008 1:50
We——>K ISINIEJACA WENTYLACJA GRAWITACYJINA PODLOGE WYKONAC Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTOW Opracowal - | mgr iz, orch. PPisarczyk | SW—42,/2008
UKLAD WENTYLACJI NOWYCH POMIESZCZEN W OBUDOWACH PIONOW C.0., W AzEmQOI %o;mzovizéi KURKOW | sprowdzit : | mgr inz. arch. W. Tracz 54/98 B-B
. SPUSTOWYCH NA PIONACH C.0. (WG PROJ. INSTALACJI Kierownik prac.| Stanistaw Kozfowski 302/KL/74 NF rys.
@WNWUWH><§OZO />\ @E>ZNK 7ZWH>W>O/CZWQ N>7ZWH>WO<<>O UEN<§ON§ EW<§N/&ZW Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904) >Q




