
 
 

Część instalacyjno – sygnalizacyjna 
 
 
 
 
 
Zawartość opracowania instalacji sygnalizacyjnych 
 
- opis techniczny 
- oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
- uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego 
- przynależność do ŚIIB budowlane projektanta i sprawdzającego 
 
 
 
Rysunki 
 
- Plan instalacji przyzywowej w Łazience 4.02 - SEGM. A - III P.   rys. T1 

- Schemat instalacji przyzywowej - Łazienka 4.02     rys. T2 

- Schemat instalacji przyzywowej - centralka CP     rys. T3 

- Plan instalacji przyzywowej w Łazience 1.01 - SEGM. A - PARTER   rys. T4 

- Schemat instalacji przyzywowej - Łazienka 1.01     rys. T5 

- Schemat instalacji przyzywowej - centralka CP     rys. T6 

- Plan instalacji przyzywowej w Łazience przy sali kinezyterapii.  
SEGMENT D - IV KONDYGNACJA      rys. T7 

- Schemat inst. przyzywowej - Łazienka 5.04 - przy kinezyterapii   rys. T8 


