P PORZADKOWE
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A: 42 m?
Linoleum
H: 250 cm
MAG BRUDNY
04
A: 1,6 m2
Linoleum
H: 250 cm
REJESTRACJA/SEKRET MED voONx SOCJ PERS _,m_wo CZYSTY
01
A 115m2 A9 m? A: 4 m?
Linoleum Linoleum POMPA SOLOLIFT C3; GREfIRIGSE™

H: 300 cm H: 250 cm MOC: 0,60kW, ~230

y 1-zobcm

INSTALACJI HYDRANTOWEJ

POKOJ PIELEGNIARKI KOORD POKOJ KIEROWNIKA DZ POKOJ WYB Z ZAPL AMBUL GAB BRONCHOSK DIAGN GAB BRONCHOSK ZABIEGOWEJ GAB GASTROSKOPII POM MYJNI ENDOSKOPOW GAB KOLONOSKOPII
07 08 09 10 1" 12 14 15
A: 9,2 m2 A: 7,6 m?2 A: 13,9 m? A: 17,2 m? A: 21,4 m? A: 19,8 m? A: 245 m? A: 20,7 m?
Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum
H: 282 cm H: 282 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm H: 300 cm
, ,
| [
: [E) [t 3
% I=| | |
] ‘

[ v vl ZZZZEZ

ni~s |

[T

[

.

POMPA SOLOLIFT DZCRUNDFOSS
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DRY-300

HYORANT 25
A HW-25 W-30

HYDRANT HW-25

ISTNIEJACY
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ARCHIWUM PDS LAZ PERS WC PACJENTA
22 21 19 18

A: 2,3 m? A:2,9m? A: 2,6 m? A 47 m?
Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum

H: 250 cm H: 250 cm H: 250 cm H: 250 cm
PDS PDS

23 20

A:3,2m? A 17,7 m?

Linoleum Linoleum

H: 250 cm H: 282 cm

PDS

17
A: 6 m?
Linoleum

H: 250 cm

POM PRZYG PACJ

13
A: 8,4 m?
Linoleum

H: 250 cm

KOMUNIKACJA
16

A: 63,4 m?
Linoleum
H: 282 cm

REI120

LEGENDA

WODA ZIMNA
—————  WODA CIEPLA
——-—=-—-—" WODA PRZECIWPOZAROWA

KANALIZACJA SANITARNA
IIIIIII KANALIZACJA SANITARNA-TLOCZNA
G—————  IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOt
——G———  IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
———=——— ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOL
e———————  IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

o ZN OZNACZENIE ZAWORU NAPOWIETRZAJACEGO

@ OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU KANALIZAJ SANITARNEJ

@ OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU INSTALACJ WODOCIAGOWEJ

B EI120 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /PRZEPUST

p

UWAGI:

1. KANALIZACJA SANITARNA - RURY KIELICHOWE CIENKOSCIENNE PVC
2. KANALIZACJA TEOCZNA - RURY PE
3. PODEJSCIA KANALIZACJ SANITARNEU UKLADAC ZE SPADKIEM MINIMUM 2%
4. SREDNICE PODEJSC INDYWIDUALNYCH:
— MISKA USTEPOWA — Dz110,
~ UMYWALKA, ZLEW - Dz50.

5. SREDNICE PODEJSC ZBIOROWYCH:
~ MISKA USTEPOWA - Dz110,
- UMYWALKA, ZLEW - Dz75.

6. PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEZY WYPOSAZYC
W ZAWORY NAPOWIETRZAJACE.

7. PRZYBORY SANITARNE NALEZY WYPOSAZYC W ZAMKNIECIE WODNE W POSTACI
SYFONU.

8. INSTALACJE, WODY ZIMNEJ WODY WYKONAC W TECHNOLOGI RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH.

9. INSTALACJE, WODY CIEPLEJ WYKONAC W TECHNOLOGI RUR WELOWARSTWOWYCH
0 POLACZENIACH ZAPRASOWYWANYCH.

10.NSTALACUE, WODY PRZECIWPOZAROWEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH.

T1.MONTAZ ZAWOROW HYDRANTOWYCH NA WYSOKOSCI 1,35+0,05m ZGODNIE
7 PN-B-02865:1997.

12.NA ZAWORACH ZE ZLACZKA DO WEZA ZAMONTOWAC ZAWORY ANTYSKAZENIOWE
TYP: HA216, DN15, DANFOSS.

13PRZEISCIA INSTALACU PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI!
WLASCIWEJ DLA RODZAWU | SREDNICY RUR.

14.PRZEJSCIA INSTALACY! PRZEZ PRZEGRODY DLA KTGRYCH WYMAGANA JEST KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH
ELEMENTAMI ODDZIELENIA  PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wojewddzki Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze
kondygnacja 3 pawilonu szpitalnego C
26-060 Checiny; ul. Czerwona Géra 10, dz. 238/41

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ODDZIALU INTENSYWNEJ TERAPII
W PAWILONIE "C"

DLA POTRZEB DZIALU ENDOSKOPII

BRANZA DATA
INSTALACJE SANITARNE 05.2016
NAZWA RYS. FORMAT
RZUT ZAKRESU OPRACOWANIA
INSTALACJA 297x630
WODNO-KANALIZACYJNA
PROJEKTANT. PODPIS SKALA
mgr inz. Agnieszka CHRUSTOWSKA
upr. bud. LOD/2243/PWOS/13 1:100
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY: PODPIS NRRYS
mgr inz. Michat KRYSIAK
upr. bud. LOD/0924/POOS/08 1
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne




