P PORZADKOWE
06

A:42m?
Linoleum

POKOJ PIELEGNIARKI KOORD

POKOJ KIEROWNIKA DZ

07
A:92m?
Linoleum

08

A: 7,6 m?
Linoleum

POKOJ WYB Z ZAPL AMBUL GAB BRONCHOSK DIAGN
09 10

A:13,5m2 A:17,2m2

Linoleum Linoleum

GRZEINIK_H/20/600;L=700

NTOWAC NOWY

Co
01

GAB BRONCHOSK ZABIEGOWEJ

"

A: 21,4 m2
Linoleum

GAB GASTROSKOPII
12

A: 19,8 m?
Linoleum

ISTNIEJACY GRZEINIK H/20/600;L=1200

POM MYJNI ENDOSKOPOW

14
A: 24,5 m?
Linoleum

_mz_z? GRZEJNIK_H/10/600;L=1050

GAB KOLONOSKOPII
15

A: 20,7 m2
Linoleum

DO POMIESZCZENIA NR-13

G,

MAG BRUDNY
04

A: 1,6 m?
Linoleum

REJESTRACJA/SEKRET MED POK SOCJ PERS MAG CZYSTY

A: 11,5m?

Linoleum Linoleum
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A:23m2 A:2,9m? A: 2,6 m2 A: 4,6 m2 A: 6,6 m? A 801 m2 A 8.4 m2
Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum _..,:o_m_._3 _._.:o,_mca
PDS
23
A:32m?
Linoleum
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! ! ! ! & 1 ! . boi® 1 ~NUMER POMESZCZENIA !
= o O=1173W ~ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
" ISTNIJEJACE ODPOWIETRZENIE | ISTNIJEJACE ODPOWIETRZENIE | ISTNIJEJACE ODPOWETRZENIE | | " 20/600 20 —TYP GRZEINIKA "
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LEGENDA:

———9———— IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
< ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOL
S IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL

e—— IMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W GORE,
C——%  GRZEINK DO USUNIECIA
mm———;  GRZEINIK ISTNIEJACY
“_ WYMIAROWANIE RURQCIAGU:
102285 _ SREDNICA RUROCIAGU
“_a.s —~ RZEDNA 0SI RUROCIAGU PODANA 0D POZIOMU +0,001
.
ETYKIETA GRZENIKA PtYTOWEGO PROJEKTOWANEGQ ZAWIERA:
H-20-600 — TYP:H-20
i, ~ WYSOKOSC[mm]: 600
— DLUGDSE[mm} 1200
0.00 ETYKIETA POMIESZCZENIA:
w 0.00 - NUMER POMESZCZENIA
16° W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO[W]
16' - TEMPERATURA OBLICZENIOWA['C]
@ OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
UWAGI:

CENTRALNE OGRZEWANIE PROJEKTOWANE — ZASILANIE
CENTRALNE OGRZEWANIE PROJEKTOWANE — POWROT
CENTRALNE OGRZEWANIE ISTNIEJACE — POWROT
CENTRALNE OGRZEWANIE STNIEJACE - POWROT

1. INSTALACU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR STALOWYCH CIENKOSCIENNYCH
OCYNKOWANYCH ZEWNETRZNIE EACZONYCH POPRZEZ ZAPRASOWYWANIE,

2. GRZEINIKI Z ZASILANIEM BOCZNYM WYPOSAZYC W:

— NA ZASILANIU W ZAWOR TERMOSTATYCZNY UNI LD, OVENTROP

— NA POWROCIE W ZAWOR POWROTNY COMBI 4; OVENTROP
— KOREK ODPOWIETRZAJACY.

3. PODEJSCIA POD GRZEINIKI W WYKONANIU PO WERZCHU W STANDARDZIE

ISTNIEJACYM.

4. GRZEJNIKI W WYKONANIU HIGENICZNYM MONTOWAC NA WYSOKOSCI 15cm OD
POZIOMU PODLOGI | NIE BLIZEJ NIZ 10cm 0D LICA SCIANY WYKORCZONEJ.

5. PRZEJSCIA INSTALACA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIMPOZAROWEGO
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ  TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI!

WEASCIES DLA RODZAW | SREDNICY RUR.

6.PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH

ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC
ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

W KLASEE

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

kondygnacja 3 pawilonu szpitalnego C

Wojewddzki Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze

26-060 Checiny; ul. Czerwona Géra 10, dz. 238/41

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

W PAWILONIE "C"
DLA POTRZEB DZIALU ENDOSKOPII

PRZEBUDOWY ODDZIALU INTENSYWNEJ TERAPII

specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

BRANZA DATA
INSTALACJE SANITARNE 06.2016
NAZWA RYS. FORMAT
RZUT ZAKRESU OPRACOWANIA
INSTALACJA 297x630
CENTRALNEGO OGRZEWANA
PROJEKTANT. PODPIS SKALA
mgr inz. Agnieszka CHRUSTOWSKA
upr. bud. LOD/2243/PWOS/13 1:100
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY: PODPIS NRRYS
mgr inz. Michat KRYSIAK
upr. bud. LOD/0924/POOS/08 3




