CSP2-4-67a CSP2-4-66a CSP2-4-65a CSP2-4-64a CSP2-4-63a CSP2-4-62a CSP2-4-61a CSP2-4-60a CSP2-4-59a CSP2-4-58a
01 01 02 02 03 03 04 04 06 06
Rejestracja j Pokdj socjalny Pokdj socjalny Mag. czysty Mag. czysty Mag. brudny Mag. brudny Pom porzad. Pom porzad. linia L4 z centralki CSP2
linia L4 z centralki CSP2
YnTKSYekw 1x2xTmm
CSP1-5-73a CSP1-5-72a CSP1-5-71a CSP1-5-70a CSP1-5-69a CSP1-5-68a CSP1-5-67a CSP1-5-66a CSP1-5-65a CSP1-5-64a
23 23 16 16 16 16 16 16 16 16
mm oS ] ] iy i} linia L5 z centralki CSP1
“M “M“ “M“ “M “M YnTKSYekw 1x2x1mm?
CSP1-5-74a CSP1-5-75a CSP1-5-76a CSP1-5-77a CSP1-5-78a CSP1-5-79a CSP1-5-80a CSP1-5-81a CSP1-5-82a CSP1-5-83a
07 07 22 22 21 21 08 08 09 09
Pokdj piel. Pokdj piel. Archiwum. Archiwum. PDS PDS Pokdj kierow. Pokéj kierow. Wybudzenia Wybudzenia
CSP1-5-93a CSP1-5-92a CSP1-5-91a CSP1-5-90a CSP1-5-89a CSP1-5-88a CSP1-5-87a CSP1-5-86a CSP1-5-85a CSP1-5-84a
14 14 12 12 14 14 " " 10 10
Myjnia end. Myjnia end. Gab. gastr. Gab. gastr. Myjnia end. Myjnia end. Gabinet zabieg.  Gabinet zabieg. Gabinet diag. Gabinet diag.
CSP1-5-94a CSP1-5-95a
15 15

Gab. kolonosk. Gab. kolonosk.

linia L5 z centralki CSP1

% Gl

linia Lxa z centralki CSP1

linia Lxa z centralki CSP2

zasilane z R.PPOZ
HDGS 3x2,5mm?

CSP2-xa-2a CSP2-xa-1a

06
Pom porzad.

06
Pom porzad.

ZSP135-DR-2A-1

24V/2ADC

YnTKSYekw 1x2x1mm?

linia Lxa z centralki CSP2

HTKSekw PH90 1x2x1mm?

CSP1-xa-6a CSP1-xa-5a CSP1-xa-da
16 16 14
Komunikacja Komunikacja Myjnia end.

O —1

CSP1-xa-3a
16

3xYnTKSekw

CSP1-xa-2a
16

CSP1-xa-1a
16

O

HTKSekw PH90 1x2x1mm?

linia Lxa z centralki CSP1

HTKSekw PHI0 1x2x1mm?

UWAGI:

1. Instalacje SSP wykona¢ na podstawie projektu systemu dla wszystkich budynkéw szpitala.

T8 B

i

przerwanie obw.

el-zaczepu
KD-04

sygnat do rozdzielnicy

T2

2. Na rysunku pokazano przyktadowa adresacje elementéw SSP.

7

HTKSekw PHI0 1x2x1mm?

Legenda:

© Reczny przycisk pozarowy

[§] Czujka pozarowa na suficie podwieszanym

_”M_ Czujka poz. nad sufitem podw. ze wskaz. zadziatania
Element sterujacy wielowyjsciowy

Element wielowej$ciowy kontrolny

“/=.| zasilacz atestowany MERAWEX
1  Sitownik klapy ppoz.
E Sygnalizator optyczno akustyczny SSP

ua2s  Adres elementu SSP - nr linii - nr elementu

Data rew. | Tres¢ rew.
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